
Датчики-газоанализаторы
ДАК (ИБЯЛ.418414.071-126...-139, -341...-343)
Монтажный чертеж

Р
и

су
н

о
к

п
л
а т

ы
ко

м
м

у
н

и
к
ац

и
и

га
з о

ан
ал

и
за

то
р
о
в

Д
А

К
-С

О
-3

4
1
,
Д

А
К

-С
Н

-3
4
2
,
Д

А
К

-
С

Н
-3

4
3

2
4

Ʃ

З
аг

л
у
ш

к
а

(п
о
к
аз

ан
а

у
сл

о
в
н

о
)

З
аж

и
м

за
зе

м
л
ен

и
я

д
л
я

п
о
д

к
л
ю

ч
ен

и
я

эк
р
ан

а
к
аб

ел
я

(п
о
к
аз

ан
у
сл

о
в
н

о
)

К
аб

ел
ь
н

ы
й

в
в
о
д

К
л
ем

м
н

ая
ко

л
о
д

к
а

Х
1

д
л
я

п
о
д

к
л
ю

ч
ен

и
я

ж
и

л
к
аб

ел
я

П
о
л
о
ж

ен
и

е
«

»
O

N

П
ер

ек
л
ю

ч
ат

ел
ь

1
S

(п
р
ед

н
аз

н
ач

ен
д

л
я

со
гл

ас
о
ва

н
и

я
со

п
р
от

и
вл

ен
и

я
н

аг
ру

зк
и

п
р
и

р
аб

от
е

п
о

ка
н

ал
у

св
яз

и
)

H
A

R
T

П
л
ат

а
ко

м
м

у
та

ц
и

и
К

о
н

та
к
ты

д
л
я

п
о
д

к
л
ю

ч
ен

и
я

Т
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

о
р
а

H
A

R

К
а
б
е
л

ь
н

ы
й

в
в

о
д

-U
 (

и
ст

о
ч

н
и

к
п

и
та

н
и

я
,

о
тр

и
ц

ат
ел

ь
н

ая
п

о
л
я
р
н

о
ст

ь
)

+
U

 (
и

ст
о
ч

н
и

к
п

и
та

н
и

я
,

п
о
л
о
ж

и
те

л
ь
н

ая
п

о
л
я
р
н

о
ст

ь
)

К
он

т
ак

т

X
1
:1

X
1
:2

1
3
0

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
ан

н
ы

е
м

ар
к
и

к
аб

ел
я

п
и

та
н

и
я

д
л
я

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
в

д
и

ап
аз

о
н

е
те

м
п

ер
ат

у
р

о
к
р
у
ж

аю
щ

ей
ср

ед
ы

:
1
)

о
т

м
и

н
у
с

6
0

С
д

о
п

л
ю

с
7
0

С
-

К
П

С
В

В
К

В
м

Т
У

1
6
.К

9
9
-0

3
0
-2

0
0
5
;

о
о

2
)

о
т

м
и

н
у
с

4
0

С
д

о
п

л
ю

с
9
0

С
-

К
П

С
В

В
К

В
т

Т
У

1
6
.К

9
9
-0

3
0
-2

0
0
5
.

о
о

3
)

о
т

м
и

н
у
с

6
0

С
д

о
п

л
ю

с
7
0

С
–

Г
Е

Р
Д

А
-К

В
с

и
н

д
ек

со
м

«
Х

Л
»

о
о

Т
У

3
5
8
1
-0

1
9
-7

6
9
6
0
7
3
1
;

4
)

о
т

м
и

н
у
с

5
0

С
д

о
п

л
ю

с
9
0

С
–

Г
Е

Р
Д

А
-К

В
с

и
н

д
ек

со
м

«
Т

»
о

о

Т
У

3
5
8
1
-0

1
9
-7

6
9
6
0
7
3
1
.



Схемы подключения датчиков ДАТ-М, ДАХ-М, ДАК
к блокам питания и сигнализации БПС-21М, БПС-21М-М

Подключение датчиков ДАХ-М-01, -03;
ДАТ-М-01, -02, -03; ДАК-31, -32, -33;
ДАФ-М-01 к БПС-21М

Подключение датчиков ДАТ-М-06ТРХН, -06ГТРХН
к БПС-21М без барьера с дополнительным источником питания

Подключение датчиков ДАХ-М-06ТРХН, -06ТР, -06ТРХ; ДАРТ; ДАК-26...-30, -35...-38, -126...-139;
ДАТ-М-06, -06Г, -06ТР, -06ТРХ, -06ТРХН, -06ГТР, -06ГТРХ, -06ГТРХН; ДАФ-М-06ТРХ к БПС-21М-М

Х14 или Х16

Х15 или Х17

ИП

БПС-21М без барьера

.

.
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Подключение датчиков ДАХ-М-05, -05Х, -06ТР,
-06ТРХ; ДАТ-М-05, -05Х, -05Г, -05ГХ; ДАК-26...-30,
-35...-38, -126...-139; ДАФ-М-05Х к БПС-21М

.
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