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Назначение
	 Настоящее руководство по эксплуатации описывает 
средства измерения - стационарные газоанализаторы, 
предназначенные для измерения следующих газов: метан, 
пропан, пары углеводородов, метанол, этанол, формальдегид, 
монооксид углерода, углекислый газ, хлор, водород, сероводород, 
хлороводород, аммиак, оксид азота, диоксид азота, кислород, 
диоксид серы.
	 Область применения - согласно нормативным документам, 
рабочие зоны, где возможно превышение концентрации горючих 
или токсичных газов или снижение/повышение концентрации 
кислорода.
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Описание
	 Конструктивно прибор выполнен в сером корпусе из 
поликарбоната с прозрачной крышкой. На корпусе имеются 
фланцы с отверстиями для крепления на стену.
	 Внутри корпуса установлена основная печатная плата 
и плата индикации и управления. Под винтовой крышкой 
установлен измерительный сенсорный модуль, содержащий 
газочувствительный сенсор и плату нормализатора сигнала.



Внешний вид и габариты прибора приведены на рисунке 1.
	 Питание осуществляется от внешнего источника. 
Номинальное напряжение питания 24 вольта. Газосигнализаторы 
имеют цифровую индикацию, токовый выход на внешнее 
устройство контроля в стандарте 4 - 20 мА., световую и 
звуковую сигнализацию и три управляющих выхода оптореле. 
Рекомендуемые токовые коэффициенты пропорциональности 
приведены в таблице 1. Соединение с источником питания 
и внешними устройствами производится через гермоввод и 
клеммные колодки внутри прибора.

Технические характеристики
•	 Цифровая четырехразрядная индикация;
•	 Сигнализация световая и звуковая;
•	 Три выходных управляющих сигнала: Порог 1, Порог 2, 

Неисправность. Порог 1 и Порог 2 выдают сигнал (напряжение 
питания) в случае превышения соответствующих порогов. 
Если прибор исправен выход “Неисправность” выдает сигнал, 
в случае неисправности прибора или отсутствия питания 
сигнала нет. (Нагрузка не более 100 мА по каждому). На 
плате порог 1 соответствует маркировке - ALARM 1, порог 2 - 
ALARM 2, неисправность - ALARM 0;

•	 Опция (не входит в комплект поставки), внешний блок реле на 
DIN-рейку;

•	 Выходной сигнал токовый 4 - 20 мА;
•	 Номинальное напряжение питания 24 Вольта;
•	 Потребляемая мощность до 1,5 Ватт;
•	 Рабочий диапазон относительной влажности 30 - 95 % без 

конденсации;
•	 Рабочий диапазон атмосферного давления 84 - 120 кПа;
•	 Рабочий диапазон температуры -30 - +50оС;
•	 Габаритные размеры 145х125х55 мм.;
•	 Масса до 450 г.;
•	 Уровень пыле- влагозащиты IP65;
•	 Срок службы сенсоров до 3 лет;



	 Для выполнения требований взрывозащиты при 
эксплуатации газосигнализаторов серии ИГС-98 необходимо 
соблюдать требование к параметрам искробезопасных 
электрических цепей электрооборудования, подключаемого к 
соединительным устройствам стационарного газосигнализатора 
с маркировкой «искробезопасная цепь», включая параметры 
соединительных кабелей и проводов.

•	 Предел основной относительной погрешности измерения в 
нормальных условиях (н.у.) (δ):

		  для токсичных  и горючих газов  25 %;
		  для кислорода  4 %;
•	 Относительная погрешность установки уровня порога 

сигнализации 1 %;
•	 Предел дополнительной погрешности от изменения 

температуры окружающей среды на каждые 10  оС 0,2 %
•	 Предел дополнительной погрешности от изменения влажности 

окружающей среды на каждые 10  % RH 0,2 %;
•	 Время реагирования Т(90) при нормальных условиях* не более 

80 секунд.
*Нормальные условия: температура 20 ± 5 °С, давление 760 ± 30 
мм.рт.ст., влажность 65 ± 5%.

Указание мер безопасности
	 Газоанализатор следует оберегать от ударов по корпусу, 
вибраций и механических повреждений. Не допускается бросание 
и падение прибора с высоты более 0,2 м.
	 При эксплуатации не допускать попадания пыли, грязи и 
влаги к сенсорам прибора. Допускается периодическое удаление 
загрязнений струей сухого сжатого воздуха.
	 Во избежание выхода из строя термокаталитических 
сенсоров (на горючие газы) КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
подача на сенсоры чистого метана, пропана, бутана и других 
горючих газов и паров с концентрацией более 100% НКПР. НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ протирка корпуса прибора и воздухозаборного 
устройства спиртом или спиртосодержащими составами.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать измерительный прибор в местах 
с повышенными концентрациями кислых и щелочных паров



Габаритный чертежРис. 1



(выше ПДК на эти компоненты) и паров кремнийорганических 
веществ. 
	 Не рекомендуется эксплуатировать прибор при 
концентрациях контролируемых газов, превышающих 
диапазоны измерения сенсоров. Диапазоны смотри в описаниях 
используемых сенсоров.
	 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация газоанализатора с 
поврежденным корпусом, а также по истечении срока действия 
последней государственной поверки. 
	 ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрывать корпус прибора во 
взрывоопасных зонах.
	 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ работа датчиков на СО, Н2СО, H2S, 
NO при повышенных концентрациях сернистых газов и паров 
(более 10 ПДК), в присутствии паров этилового и других спиртов, 
паров кремнийорганических соединений. 
	 Не допускается работа датчиков CO, Н2СО, H2S  в 
присутствии водорода выше 1000 мг/м3.
	 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ протирка датчиков 
и пульта составами, растворяющими пластиковый корпус, а для 
датчиков на CO, H2CO, H2S также спиртом.

Порядок работы
	 Включение прибора происходит при подаче на него 
напряжения питания, при этом загорается четырехразрядный 
цифровой индикатор и расположенный рядом светодиод ( 
зеленый при отсутствии срабатываний тревоги по порогам). 
Выход на рабочий режим происходит в течении от одной до пяти 
минут после включения, при этом возможно кратковременные 
появления показаний индикатора и срабатывание сигнализации 
с последующим восстановлением нормальных значений и 
отключением сигнализации. В процессе работы индикатор 
показывает концентрацию контролируемых газов в единицах 
соответствующих таблице 1. В случае превышения концентраций 
установленных порогов или снижения ниже порога 1 для 
кислорода - светодиод меняет цвет на красный и начинает 
мигать, одновременно подается прерывистый звуковой сигнал и 
появляется напряжение на контакте ALARM 1. При наличии



Чертеж платы

Порог 1
Порог 2

Неисправность

Питание и выходной 
сигнал 4 - 20мА Не используются

Рис. 2

 Порога 2 и при его превышении повышается частота световой 
и звуковой сигнализации и появляется напряжение на контакте 
ALARM 2. При снижении концентрации ниже порогов или 
повышении выше порога 1 для кислорода - отключается 
сигнализация и отключается напряжение на контактах ALARM.
	 При необходимости подключения внешних силовых 
устройств при срабатывании сигнализации, где недостаточно 24В 
при токе 100 мА, используется блок внешних силовых реле.
	 При необходимости подключения внешнего устройства 
контроля с токовым входом 4 - 20 мА используется контакт 
“SIGNAL“, при этом ток между ним и контактом “GND“ 
пропорционален концентрации газов в соответствии со значением 
коэффициента указанным в таблице 1.

Рекомендации по монтажу и эксплуатации
	 Приборы устанавливаются в произвольном положении 
(с учетом возможности последующего обслуживания) в местах 
наиболее вероятного появления контролируемых газов и крепятся 
к стене или другой плоской поверхности винтами или шурупами.
	 Приборы соединяются с источником питания, внешними 
устройствами контроля и автоматики, при их наличии,  с помощью 
кабеля любого типа сечением проводов 0,2-2,5 мм2, позволяющего 
закрепление в клеммных колодках и проход через гермоввод 
прибора. Соединение должно производиться в строгом
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соответствии маркировкой на плате, см. рис 2. Для подсоединения 
кабеля к прибору необходимо снять крышку корпуса, отвернув 4 
винта, пропустить конец кабеля с зачищенными проводами через 
кабельный ввод и закрепить провода в клеммной колодке на плате 
прибора. Провода источника питания и внешнего устройства 
контроля закрепляются на колодке ответной части разъема 
винтами, провода устройств автоматики закрепляются на колодках 
зажимными контактами. Прокладку кабеля следует вести по 
возможности на удалении от сетевых проводов и силовых кабелей.
	 Правильное размещение газосигнализатора является 
залогом его эффективной работы. Стационарные газоанализаторы 
серии ИГС-98  исполнение 011 предназначены для работы в 
помещениях. При работе на открытом воздухе необходимо 
обеспечить защиту от атмосферных осадков козырьками или 
чехлами. Прибор устанавливают в контролируемом помещении и 
укрепляют вблизи зоны возможного газовыделения. 
	 Высота установки прибора зависит от физических 
свойств газов и характера работы персонала. Поскольку газы, 
более тяжёлые, чем воздух (например СО2, пропан, хлор и др.), 
будут скапливаться в нижней части помещения, то датчики 
устанавливают на высоте не более 1,5 метра от пола. Более лёгкие 
газы (например Н2, СН4 и др.) будут подниматься в верхнюю часть 
помещения и датчики надо ставить в верхней части помещения. 
Для газов, имеющих плотность близкую к воздуху (например 
СО), место расположения определяется особенностью движения 
воздуха в контролируемом объеме. Для контроля токсичных газов 
прибор располагают на уровне дыхания человека: для сидящего в 
операторной – 150 см, для идущего по проходу – 180 см. 
Располагать газоанализатор необходимо так, чтобы осуществлять 
легкий доступ для ремонта и проверки работоспособности. При 
расположении средства измерения надо стремиться обеспечить 
минимальное время задержки при транспортировании газовых 
примесей воздушными потоками от источника до датчика, а 
значит необходимо учитывать особенности воздушных потоков 
в конкретном помещении. Наличие принудительной вентиляции 
или системы кондиционирования воздуха полностью меняют 



естественное направление потоков и, следовательно, места 
расположения датчиков. При постоянно работающей вытяжной 
вентиляции все воздушные потоки скоростью более 0.1 м/с 
направят воздух с примесями в место вытяжки по кратчайшему 
расстоянию от места утечки, независимо от плотности газа. 
Особенно это относится к газам с плотностью близкой к плотности 
воздуха – угарному газу, азоту и кислороду. 

Органы управления
	 Настройка прибора и изменение параметров работы 
производится тремя кнопками*: OK, ВВЕРХ и ВПРАВО(см. рис. 
3). Интуитивный интерфейс позволяет быстро освоить настройку 
прибора.
•	 	 Кнопкой OK осуществляется выбор. 
•	 	 Кнопкой ВВЕРХ можно перейти в предыдущий пункт меню 

или увеличить значение выбранной цифры на единицу.
•	 	 Кнопкой ВПРАВО можно перейти в следующий пункт 

меню или выбрать следующую цифру для изменения. Пункты 
меню чередуются в соответствии с деревом меню рис. 4.

•	 	 Одновременное нажатие ВВЕРХ и ВПРАВО выход в 
корневое меню без сохранения выбранных параметров.

*Кнопки активируются только после входа в меню настройки.

Рис. 3

Заводские настройки
	 В случае некорректных действий при настройке прибора 
возможен возврат к заводским настройкам, для этого необходимо 
включить прибор при нажатой кнопке вправо, при этом на 
индикаторе отобразится символ “L.”. После этого необходимо 
выключить и включить прибор.



Инструкция по настройке
1.	 	 Вход в меню настройки прибора осуществляется двойным 

нажатием кнопки “OK”, при этом на индикаторе появятся 
показания “- - - - “;

2.	 	 Первое, что необходимо сделать при настройке прибора 
это установить тип канала. Для этого необходимо выбрать 
пункт меню “AFE”, нажать ОК и кнопками вверх и вправо 
выбрать тип канала в соответствии со значением в таблице 1. 
После выбора типа канала необходимо выключить и включить 
прибор;

3.	 	 Следующим действием необходимо установить параметры 
токового выхода. В пункте меню “OFFS” устанавливается 
смещение* нуля, в пункте “COEF” выставляется токовый 
коэффициент в мА на единицу измерения концентрации в 
соответствии с таблицей 1. Данные значения должны совпадать 
со значениями в принимающих сигнал устройствах;

4.	 	 Далее можно производить калибровку прибора. Калибровка 
прибора осуществляется по двум точкам. В пункте меню 
“CAL1” калибруется нулевая точка или точка с меньшим 
значением концентрации. После входа в данный пункт на 
индикаторе отображается концентрация калибровочной смеси, 
кнопками вверх и вправо необходимо установить нужное 
значение, как правило “0000“ (концентрацию имеющейся 
смеси), далее OK. На индикаторе отобразится значение 
сигнала измерительного модуля  в милливольтах, дождавшись 
стабилизации выходного сигнала нажимаем OK. В пункте 
“CAL2” действуем по аналогичному алгоритму, только подаем 
на прибор другую концентрацию калибровочной смеси. 
Очередность калибровки не имеет значения;

5.	 	 В пунктах меню “HLE1“ и “HLE2” выставляются порог 1 
и порог 2 соответственно. Порог считается превышенным, 
если значение концентрации больше** указанного значения. 
Сигнализация выключается при значениях меньше значения 
порогов минус величина гистерезиса. Рекомендуемые пороги 
приведены в таблице 2;

6.	 	 В пункте меню “SPAC” выставляется гистерезис, то



           * Смещение необходимо, например, для установки диапазона измерения 
кислорода от 14 до 30%. В этом случае устанавливаем смещение 14 и токовый 
коэффициент 1. При этом ток 4 мА соответствует 14 %, а 20мА 30% 
кислорода.
	 ** В случае типа канала AFE IS04 прибор срабатывает по первому 
порогу в случае, если концентрация меньше значения HLE1 и отключает 
сигнализацию в случае, если значение становится больше Порога 1 плюс 
гистерезис (Используется для кислорода).

есть разность между пороговым значением включения и 
выключения сигнализации и реле. По умолчанию эта разность 
равна 1, пункт используется при необходимости введения 
другой величины.

Дерево меню

COEF

HLE1

AFE

OFFS

HLE2

SPAC

Ввод выходного токового 
коэффициента

Ввод выходного смещения нуля

Выбор типа канала

Ввод Порога 1

Ввод гистерезиса

Ввод Порога 2

CAL1

CAL2

---- Выход из меню

Ввод калибровочного значения 
и калибровка первой точки
Ввод калибровочного значения 
и калибровка второй точки

Рис. 4
Проведение поверки

	 Единственным средством проверки правильности 
функционирования прибора является поверка в среде газа 
известной концентрации. Для каждого газа используются свой
источник поверочной газовой смеси(далее ПГС). Поверка 
должна производиться в нормальных климатических условиях 
(температура 20 ± 5 °С, давление 760 ± 30 мм.рт.ст., влажность 65



 ± 5%) и при отсутствии в атмосфере контролируемых газов. Перед 
началом работы прибор включают и выдерживают в нормальных 
условиях не менее 1 часа. Помимо цифровых показаний прибора 
необходимо контролировать и выходной токовый сигнал, для 
этого между контактами SIGNAL и GND подключаем калибратор 
токовой петли или миллиамперметр. Нулевой токовый сигнал 
должен быть 4±0,020мА. 
	 Подача ПГС на газочувствительный сенсор должна 
поизводиться через поверочную насадку-адаптер для подачи газов 
(ФГИМ 434744.001-800-000-026), производимую предприятием-
изготовителем. Допускается также использование других насадок, 
обеспечивающих замкнутый объем 1 – 10 см3 над отверстиями
сенсора и имеющих штуцер для подачи ПГС, одно или несколько 
отверстий для выхода газа, обеспечивающих движение газа 
по касательной к входному отверстию сенсора. Концентрацию 
ПГС следует выбирать в 1,25 – 1,5 раза больше порога опасной 
концентрации для данного газа и объекта (для кислородомеров 
– больше верхнего и меньше нижнего). В случае отсутствия 
требуемой концентрации допускается применение ПГС других 
концентрации, но не менее 0,1 и не более 0,75 от максимума 
диапазона измерения. Подачу ПГС на сенсор производят до 
установления стабильного показания прибора и миллиамперметра. 
Показание должно соответствовать концентрации ПГС 
с относительной погрешностью ± 25% (для кислорода – с 
абсолютной ± 0,5% об.) После прекращения подачи ПГС на сенсор 
и снятия насадки следует зафиксировать возврат показаний к 
начальным. 

Описание измерительных модулей
	 К газоанализатору ФГИМ 413415.001-300-022-011 
выпускается четыре измерительных модуля, они содержат 
газочувствительный сенсор и плату нормализатора, установленные 
в съемный корпус, который крепится к корпусу гайкой.. Это 
унифицированные модули, которые используются и в датчиках 
исполнения 009 и стационарных газоанализаторах исп. 011. Для 
замены сенсора модули имеют съемную крышку. После замены 
сенсора необходимо произвести калибровку прибора.



	 Перечень измерительных модулей  и поддерживаемых 
типов каналов AFE:

1.	 Измерительный модуль ФГИМ434744.001-800-000-027( для 
термокаталитических сенсоров). AFE: IS00;

2.	 Измерительный модуль ФГИМ434744.001-800-000-028 ( для 
электрохимических сенсоров). AFE: IS03 - IS17;

3.	 Измерительный модуль ФГИМ434744.001-800-000-029 ( для 
оптических сенсоров). AFE: IS02;

4.	 Измерительный модуль ФГИМ434744.001-800-000-031 ( для 
полупроводниковых сенсоров). AFE: IS01;

	 Измерительные модули 027 и 029 не имеют элементов 
настройки. На внешней части модуля расположены контакты 
для подключения сенсора, а на внутренней находится разъем для 
подключения к основной плате прибора.
	 Измерительный модуль 2 может работать, как с двух- так и с 
трехэлектродными сенсорами. Для подключения сенсоров с двумя 
электродами необходимо установить перемычку R13 на внешней 
части модуля, а для использования сенсоров с тремя электродами 
её необходимо снять.
	 Разъем для подключения к основной плате имеет восемь 
контактов. Контакты имеют следующее функциональное 
предназначение:
1.	 	 Упр. сигнал 1;
2.	 	 Питание 3 В;
3.	 	 Земля;
4.	 	 Норм. сигнал 

сенсора;
5.	 	 Питание 3,3 В;
6.	 	 Упр.  сигнал 2;
7.	 	 Упр. сигнал 3;
8.	 	 Упр. сигнал 4;

Измерительный модуль ФГИМ434744.001-
800-000-028 без корпуса



Гарантия изготовителя
1.	 	 Предприятие-изготовитель гарантирует работу прибора 

при соблюдении условий эксплуатации потребителем, а также 
условий транспортирования и хранения.

2.	 	 Гарантийный срок службы (в том числе сенсоров) 
составляет 12 месяцев со дня продажи.

3.	 	 Гарантийный срок хранения – 9 месяцев с момента 
изготовления.

4.	 	 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель 
обязуется безвозмездно (то есть даром) устранять выявленные 
дефекты, или заменять вышедшие из строя части, либо весь 
прибор, если он не может быть исправлен на предприятии-
изготовителе.

5.	 	 Претензии не распространяются при наличии 
механических повреждений прибора, наличии воды и 
грязи внутри корпуса прибора, появившихся в следствии 
неправильной эксплуатации, снижении чувствительности 
сенсоров в результате работы в среде недопустимо высоких 
концентраций активных газов, несанкционированном 
вскрытии прибора и изменении его конструкции.

6.	 	 Срок службы при соблюдении правил эксплуатации, 
транспортирования и хранения, а также при своевременной 
замене газовых сенсоров и расходных материалов составляет 
десять лет.

Комплект поставки
1.	 Газоанализатор;
2.	 Паспорт;
3.	 Руководство по эксплуатации;
4.	 Упаковка.

Дополнительные принадлежности и опции
5.	 Внешний блок реле на DIN-рейку сухие контакты, 

коммутируемый ток до 5 Ампер.
6.	 Адаптер питания 24V 6W;
7.	 Блок питания на DIN рейку 24V 15W;
8.	 Поверочная насадка-адаптер ФГИМ 434744.001-800-000-026;
9.	 Бокс с DIN рейкой на 4 модуля.


